
W TYCHACH 

SANITARNY 

E 2019 -05- 1 
/ 

L 2WS. k 
Mcentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl 

^sekr./fax 32 219-31-77 
http://pssetychy.pis.gov.pl 

17/NS/HK.0614-2/1/19 
Tychy, dnia 16.05.2019r. 

Urząd Gminy Goczałkowice 
ul. Szkolna 13 

43- 230 Goczałkowice - Zdrój 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach zgodnie z § 21 ust. 8 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przesyła wydane 
orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie gminy Goczałkowice 
i z Ujęcia Wody ZUW Goczałkowice za I kwartał 20!9r. 

Załącznik: 
6 orzeczeń 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. NS/HK 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 

'NSP̂ ?vRcr̂ Y 

k. med. Grzegorz Gołdynia lek. 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

^centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ® sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/01/19 Tychy, dnia 04.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

052/01/19/Gce 

052/01/19/GoczaWU/Gce 

03.01.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

Z np p'"srWSuow Inspektora K,.m„uLne, Kierownik Ser.Lli VV O i SrocM 
wgruiż^Aiuui Makuch 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 9 sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/01/19 Tychy, dnia 04.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

170/01/19/Gce 

170/01/19/Gocza WU/Gce 

08.01.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

7. up. Państwoweoo Pow: "•'owogr 
inspektora Sanitarnego w lychaci 
Kierownik Sekcji Hmiony Komunalne 

^sku^ 
mgr uiź. Aruia Makuch. 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

©centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 S sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/01/19 Tychy, dnia 04.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

367/01/19/Gce 

3 67/01 /19/GoczaWU/Gce 

15.01.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

Z lip. Państwowego Pow: -owego fńspćktnrn Samtarneuo w lychacn 
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej 

i Six>dowisJ«p // 
Makuch 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

^centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 © sekr./fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/02/19 Tychy, dnia 11.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

170/02/19/Gce 

170/02/19/GoczaWU/Gce 

07.02.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

Z np. Paristwowecto Pow' — 
Inspektora Sanitarni:* 
Kierownik Sekcji Ujpieny 

mgr inż. Aniia Muicucll 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 
e-mail psse.tychy@pis.gov.pl 

» sekr. /fax 32 219-31-77 
http://pssetychy.pis.gov.pl 

17/NS/HK4567-4/02/2019 Tychy, 11.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

642/02/19/Gce 

642/02/19/Gce 

25.02.2019r. 

Administracja Zasobów Komunalnych 
43-230 Goczałkowice, ul. Szkolna 13 

Kompleks Sportowy 

Goczałkowice - Zdrój ul. Powstańców Śląskich 3 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do 
spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

„_n poW:->toweg' 
Z up. P^fflameyo w lyehae inspektora San w j  KoI1Hmaln. k Sekęn Hi Kierownik Seta 

Aiuia. Makuch. 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

Ucentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 8 sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/02/19 Tychy, dnia 15.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

029/02/19/Kce/H 

029/02/19/GoczaWU/Kce 

05.02.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

Z  u p .  P a ń s t w o w e g o  P o w :  

Inspektora Sanitarnego w 
Kierownik Sekcji Higieny Koii^inaJn-

i SroASMska 

tż. Arvia Makuch 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 M sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/03/19 Tychy, dnia 18.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

127/03/19/Gce/H 

127/03/19/GoczaWU/Gce 

06.03.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

7 Lip. Państwowego Pow^owegr 
Inspektora Sanitaii\eU0 w 'V*1. 
Kierownik SekcjLHigieny Komunalnej 

1 S O W jS 

mgr'uiż. Aruia Makuch 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

Scentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 8 sekr. /fax 32 219-31-77 

e-maii psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/03/19 Tychy, dnia 25.03.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

277/03/19/Gce/H 

277/03/19/GoczaWU/Gce 

12.03.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

u p P a ń s t w o w e g o  P o w v i » o w e a r  nspektora Sanitarnego w pchali 
Mcrownik Se ęejitffcieny Konjunaine 

iz. Atu ta Makuch ' 



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W TYCHACH 

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy 

icentr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 8 sekr. /fax 32 219-31-77 

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl http://pssetychy.pis.gov.pl 
17/NS/HK.4566-1/03/19 Tychy, dnia 07.04.2019 r. 

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY 
- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 

Nr próbki: 

Data pobrania próbki: 

Administrator: 

Miejsce pobrania próbki: 

501/03/19/Gce/H 

501 /03/19/GoczaWU/Gce 

20.03.2019 r. 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 

ZUW Goczałkowice 

Woda uzdatniona wtłaczana do sieci; 
Goczałkowice-Zdrój, ul. Jeziorna 5 

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego 
przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, 

organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez 
ludzi 

Z up Pnristwoweqo wec" 
I n s p e k t o r a  Sanitarnego w lycnac. 
Kierownik Sekcji Hi*ieny 

i SrcBi/wiska 

mgrtfLz. Anna Makuch 


